北京友谊医院平谷医院柴油发电机组预防性保养负载试验招标参数
一、项目概况
项目名称：北京友谊医院平谷医院柴油发电机组预防性保养负载试验项目
项目地点：北京市平谷区医院 
二、柴油发电机组设备技术参数：
	机组型号
	BF-V700
	机组功率
	505KW

	机组品牌
	BAIFA
	机组数量
	1台

	发动机型号
	TWD1643GE
	发电机型号
	MeccAlte/40-2L

	控制系统品牌
	COMAP自动化控制屏
	控制系统型号规格
	COMAP


三、预防性保养项目：每年1次，更换以下内容。
	序号
	名称
	型号及描述
	数量

	1
	空气滤清器
	原厂配件
	1个

	2
	机油滤清器
	原厂配件
	2个

	3
	柴油滤清器
	原厂配件
	1个

	4
	油水分离器芯
	原厂配件
	1个

	5
	机油旁滤
	原厂配件
	1个

	6
	水滤
	原厂配件
	1个

	7
	高品质防冻液
	BLUESTAR
（含远置水箱防冻液）
	85桶

	8
	高品质润滑油
	Mobil
（15W/40，CH级）
	3桶

	9
	密封式启动蓄电池
	200AH/12V
高品质阀控密封式铅酸
启动蓄电池
	2只

	10
	分水阀
	原厂配件
	1个



四、预防性负载试验要求：每年2次，满足以下要求。

	试验项目
	试验时长
	试验内容
	要求

	常用功率值试验、满载试验、阶段加载、过载试验、突加突减等试验项目
	满足4小时/次，每年两次。
	0－25％－50％－75％－100％－110％－100％－75％－50％－25％－0，测试三相电压、三相电流、有功功率、频率、突加突减等基本试验参数测试。
	计算机软件控制，试验结束后，生成曲线及参数报表，打印输出。


五、其他要求：
1.依据《政府购买服务管理办法》第二十四条(政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同)规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。
2.自年度服务期限届满之日起满 1 年后，支付第一年服务费用的全额款项。

后勤保障处
2025年4月28日
